
 
 

_______________________________________________________________________ 

Avenida General Ataliba Leonel nº 556, CEP 02033-000 – Santana – São Paulo/SP 

 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  

GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS 

CHEFIA DE GABINETE 

Tomada de Preços nº 004/2022 

Processo nº: SAP-PRC-2022/19902 

Objeto: Obras de reforma e adequação visando a obtenção do Auto de Vistoria do 

Corpo de Bombeiros (AVCB) do Centro de Progressão Penitenciária de 

Jardinópolis 

 

Vem ao conhecimento desta Comissão Julgadora Especial de Licitações do Processo SAP-

PRC-2022/19902, pedido de esclarecimento formulado por empresa, encaminhado via e-

mail, conforme documento SAP-DCI-2022/294607 juntado às fls. 830 aos autos, referente 

à TOMADA DE PREÇOS n° 004/2022, destinada à execução de obras de reforma e 

adequação visando a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do 

Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis, nos termos do item 16 do Edital. 

A empresa apresentou o seguinte questionamento: 

“Após a realização da Vistoria Técnica, observamos que os tubos galvanizados da rede de 

combate a incêndio existente se encontra em desuso, observando que na rede da tubulação 

existem pontos com corrosão. Suspeitamos que deverá ser executado o teste Hidrostático 

para avaliação se haverá necessidade de executar uma nova rede de tubulação para 

substituir a existente. Diante a observação acima, caso tenha a necessidade de executar 

a nova rede de tubulação, caberá um aditivo contratual ou uma nova licitação para a 

execução da rede nova”.  

Em resposta ao questionamento apresentado pela empresa, cujo teor possui caráter 

técnico, esta Comissão Julgadora traz as informações prestadas pelo engenheiro, técnico 

responsável pela elaboração do projeto básico, às fls. 834/835 (SAP-INF-2022/100550): 

“[...] 

O projeto básico contempla a substituição da rede da tubulação de hidrantes necessárias 

para atender ao projeto técnico aprovado junto ao Corpo de Bombeiros. 

Durante o processo de elaboração do projeto básico até o momento, conforme verificado 

em vistoria realizada por este técnico, não foram constatadas avarias na tubulação 

existente da rede de combate a incêndio, em aço galvanizado. 

Se, eventualmente, forem detectadas quaisquer avarias no decorrer da execução dos 

serviços, serão adotadas as medidas técnicas necessárias para correção, em conformidade 

com a legislação vigente”.  

Comissão Julgadora Especial de Licitações do Processo SAP-PRC-2022/19902. 


